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ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес и место осуществления деятельности ИЛЦ: 394038, г.Воронеж, ул. Космонавтов, 21. 
Телефон/факс: 2637761, 2636228. e-mail: san@sanep.vm.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889.
ИНН/КПП 3665049241/366501001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.510125

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 6750Л от 15 июля 2020 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика: АО "Луч"

2. Адрес заказчика: Воронежская область, Россошанский район, с. Шеркаловка

3. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции):
Вода подземного источника

4. Место отбора/измерений: АО "Луч", Воронежская область, Россошанский район, с. Шеркаловка, 
Артезианская скважина

5. Информация об отборе/измерениях
Дата и время отбора/измерений*: 02.07.2020 06:00
Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор/измерения, в том числе присутствующих 
при отборе/измерениях (при необходимости): Легкодым А.Н. инженер по ТП; Рябоволов В.Н. 
глава администрации
Условия отбора/измерения, доставки*: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ, ссылка на метод отбора/измерения*: 02.07.2020 10:40

6. Ссылка на план отбора/измерения, цель исследований, основание:
Акт отбора проб от 02.07.2020
Цель исследований, основание: По договору, договор № 1517р от 16.06.2020

7. НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний*:
СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)"

8. Код образца (пробы): 90.20.6750

9. Используемое оборудование (СИ и/или ИО):

№
п/п

Наименование,
тип

Заводской
номер

Номер в 
Г осреестре

Номер и дата 
свидетельства 

о поверке/ 
протокола об 
аттестации

Срок
действия

(До)

1 Установка спектрометрическая 
МКС-01 А "МУЛЬТИРАД"

1524 32716-06 4/420-0949-20 от 
14.05.2020

13.05.2021

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют требованиям нормативных документов и 
приведены в технических записях лаборатории (ий)
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*Рсзульта1Ы отбора относятся к представленному заказчиком образцу, п отом у лаборатория не несет ответственности за стадию отбора образца и 
достоверность информации, представленной в данных разделах протокола.
Результаты исследований (испытаний) / измерений относятся к представленному заказчиком образцу.
Протокол характеризует исключительно испытанный объект и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛЦ.
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Результаты испытаний

№№
п/п Определяемый показатель Единицы

измерения

Результаты 
испытаний с 

погрешностью 
(неопределен

ностью)

НД на методы 
испытаний

Р А Д И О Л О Г И Ч Е С 1
Образец посту 

Регистрационный ног 
дата начала испытаний 02.07.2020 11:1

К И Е И С С Л Е Д О В А Н И
пил 02.07.2020 11:10
^ер образца в журнале 6750
0 дата окончания испытаний 13

Я

.07.2020 11:29
1 Удельная суммарная альфа- 

радиоактивность
Бк/кг менее 0,07 МУ 2.6.1.1981-05 с 

Изменениями №1
2 Удельная суммарная бета- 

радиоактивность
Бк/кг менее 0,4 МУ 2.6.1.1981-05 с 

Изменениями №1
Испытания проводил(и): 

ФИО лица, ответственного за проведение испы
лаб

Максимов Г. 
ганий: Кузми 
эраторией

И., эксперт-физик
чев М. К., заведующий радиологической
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Сравнительная характеристика содержания компонентов подземных вод АО «Луч»

№ п/п Номенклатура 
показателей, ед. изм.

Количество
определений

Значение 
показателя, от-до

ПДК, СанПиН 
2.1.4Л 074-01

Радиологические показат ели

1. Суммарная альфа- 
активность, Бк/л 3 менее 0,07 0,2

2. Суммарная бета- 
активность, Бк/л 3 менее 0,4 1,0

с


